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ARENA GRUESA LAVADA

CABLE SUBTERRÁNEO B.T. 0,4 kV
3x185+1x95 mm² ALUMINIO

AISLACIÓN PVC - CATEGORÍA II
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LADRILLO COMÚN TENDIDO
LONGITUDINALMENTE

TIERRA COMPACTADA
CADA 0,25 m

ZANJEO EN VEREDAS DE MOSAICO

L.M.

NIVEL DE VEREDAmín. 1100

200

REJILLA PLÁSTICA
DE SEÑALIZACIÓN
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LADRILLO COMÚN TENDIDO
LONGITUDINALMENTE

CABLE SUBTERRÁNEO M.T. 13,2 kV
3x185 mm² ALUMINIO

AISLACIÓN X.L.P.E.- CATEGORÍA I

NOTAS:

1. En todos los casos las veredas se repondrán con materiales exactamente iguales a los existentes.

2. Las medidas indicadas están expresadas en mm.


